
ชือ่ลกูคา้ : บรษัิท แคป โกลบอล อลมูเินยีม จ ากดั

ธรุกจิ : ผลติอลมูเินยีม อลัลอย

ทีอ่ยู่ : 1/2 หมู ่7  คลอง 6 คลองหลวง จังหวัดปทมุธาน,ี 12120 ประเทศไทย

ขอ้มลูเบือ้งตน้ : หอ้งไฟฟ้า MDB

ขนาดเครือ่งปรับอากาศ : BTUh ชนดิ: อณุหภมู:ิ
o
C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ วัน

กอ่นตดิตัง้ W-hr/hr

หลังตดิตัง้ W-hr/hr ลดการใชพ้ลังงาน kWh/ปี

ลดลง W-hr/hr หรอื บาท/ปี

- ผลทดสอบความประหยดั (Minimum 15%)

ผา่น ไมผ่า่น

หมายเหตุ

- ผลทดสอบความสบายผูใ้ชง้าน

ผา่น ไมผ่า่น

หมายเหตุ

- ผลการทดสอบการท างานของเครือ่งปรับอากาศ

(ผลกระทบ = 0)

ผา่น ไมผ่า่น

หมายเหตุ

by Endytech, 31 July 2017

2,760.00          4,759.20         

661.00             19,036.80       

ผลการทดสอบวัดคา่พลังงานไฟฟ้า

เครือ่งปรับอากาศทีต่ดิตัง้ ENDYTECH A/C

35,500             Ceiling Type 25

7+7
ผลประหยดัเฉลีย่ 19.32%

3,421.00          

(Eco Tech by Endytech version II)


